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	工程名称
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	1）一条5款4项《防雷规范》应为GB50057-2010.

2）五条3款暗敷设不应采用JDG管，应采用KBG管。

1）AN1~3进线开关的名称应写出。

2）AN1~3CT的型号、规格应选定。

3）MEB箱出线采用-25×4镀锌扁钢即可。

本张图怎么有两个AL3箱系统图？

1）AL2箱的M1照明回路应设PE线。

2）竖向干线电缆分支禁用绝缘穿刺分支，应采用T接箱或预分支电缆。

1）电视系统图前端箱应提供220V电源。

2）电视系统图弱电线管暗设不应采用JDG管，应采用KBG管。

3）电话线每户一对即可。 

顶层的二总线应设短路隔离保护

器。 

接闪带的安装高度应标注。

每户客厅应设感烟探头。
                                                                                                                                                                 
	
	□其他□严重违反安全隐患
□违反强条
□违反地方规范

□其他
	□建议修改

□修改并反馈

□重新设计




注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。


